
Nachtspeicheranlagen sind als Eintarifmessung mit Schaltuhr auszuführen, wobei die Schaltuhr die Steuerung der Freischaltung der 
Anlage übernimmt. Das Nachladen ist in dem Zeitraum laut Tabelle 1 freigegeben.

  Arbeit	 	 von	 	 bis

  Freigabe  22:00 Uhr 06:00 Uhr

      Tabelle	1:	Standardtarifschaltzeit	NSA

Der	schematische	Aufbau	einer	Nachtspeicheranlage	ist	im	Bild	1	dargestellt.

     unterbrechbare
     Verbrauchseinrichtungen

  Kundenanlagen
  1....n

Bild1:	Anschluss	Nachtspeicheranlage

Für alle Anlagen, die vor dem 30.06.2008 in Betrieb genommen wurden, gelten die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
festgelegten Schaltzeiten und technischen Parameter.
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